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TECHNICKÁ  ZPRÁVA  -  DODATEK 
 

 

Oproti projektu ZTI z roku 2019 jsou doplněny tyto úpravy : 

 

1.PP – navržena jiná trasa ležaté části potrubí vody stoupačky V16 z důvodů zrealizované 

rekonstrukce místností 017 a 018 

2.NP a 3.NP – potrubí kanalizace od umyvadel v místnostech 304 a 318 bylo vedeno v podlaze, 

z důvodu komplikovanějšího provádění je navrženo zavěšení potrubí pod strop 2.NP. Tato 

kanalizace bude provedena z odhlučněného potrubí a bude zaplentováno SDK. 

3.NP – učebna 308 byla zrekonstruována, bude bez stavebního zásahu, nové potrubí kanalizace a 

vody bude ukončeno pod stropem 2.NP s dopojením na stávající potrubí. 

 

Stavební úpravy : 

 V rámci výměny potrubí kanalizace a vody budou provedeny stavební práce dle 

dopracovaného výkazu výměr. 
Stavebně budou nově provedeny sociální zařízení ve 2. a 3.NP (místnosti č. 222, 223, 224, 

225, 207, 208, 320, 321, 322, 323, 305, 306 a 307). Tzn. výměna dveří, u kabinek jejich zvětšení 

z 600 mm na normových 700 mm, kompletně nové obklady do výšky 1,8 m a výmalba místností. 

V učebnách budou provedeny nové obklady za umyvadly v rozsahu cca 1,5 x 1,5 m (viz 

výpis dle jednotlivých místností). Vyspravení drážek a výmalba v nejnutnějším rozsahu. 
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